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процеси у замкнутих системах автоматичного регулювання гармоніч-
ного складу випрямленої напруги. 
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В Украине, по данным МЧС, с 2005 г. по 2009 г. зафиксировано 
около 217 тыс. пожаров в объектах жилого сектора. Около 30% пожа-
ров от общего их количества происходит при повреждении силовых 
электрических сетей (утечки тока на землю, короткие замыкания, ис-
крение ослабленных силовых контактных соединений) [1]. 
Анализ пожаров, произошедших в Донецкой области, показал, 
что более 90% пожаров в электрических сетях объектов жилого секто-
ра происходит при случайном появлении искрящегося ослабленного 
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силового контактного соединения. Такой аварийный режим приводит 
к недопустимым перегревам электрической проводки. Из-за перегрева 
проводников возможно возгорание их изоляции, что в некоторых слу-
чаях приводит к пожарам в квартирах. 
На сегодняшний день защитные коммутационные аппараты, при-
меняемые в электрических сетях 0,4 кВ объектов жилого сектора, не 
реагируют на такой аварийный режим, как продолжительное интенсив-
ное искрение ослабленного силового контактного соединения защищае-
мой электрической сети, питающей бытовые потребители электриче-
ской энергией [2, 3]. 
Цель статьи – выявление факторов, влияющих на возникновение 
возгораний в электрической проводке объектов жилого сектора, и раз-
работка средств защиты электрической сети напряжением 0,4 кВ, реа-
гирующей на появление ослабленных искрящихся силовых контакт-
ных соединений. 
В настоящие время для бесконтактного измерения температуры 
проводки и электрооборудования широко применяются портативные 
пирометры и тепловизоры [4]. Ввиду дороговизны такого рода обору-
дования был выбран более простой и дешевый способ эксперимен-
тального измерения температуры искрящегося силового контактного 
соединения при помощи термопары. 
Для определения температуры самовоспламенения (Тс) изоляции 
электрической проводки, материалов выключателей, розеток, распре-
делительных коробок, а также материалов для декоративной отделки 
помещений и выбора необходимой термопары проведен анализ соот-
ветствующей литературы [5, 6]. Анализ показал достаточность исполь-
зования термопары (медь-константан) с предельной температурой из-
мерения 400 оС. На рис.1 приведена схема и стенд для измерения тем-
пературы искрящегося силового контактного соединения. 
 
 
 
 
Рис.1 – Схема и стенд для измерения температуры  
искрящегося силового контактного соединения 
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Схема (рис.1) работает следующим образом. При подаче сетевого 
напряжения на развязывающий трансформатор Т1 c коэффициентом 
трансформации Кт=1, предназначенный для защиты цифрового вольт-
метра V1, запитывается нагрузка Rн с возможностью изменения от 200 
до 1350 Вт (так как мощность Т1 – 1 кВА, а максимальный коэффици-
ент загрузки 1,4). Также в схеме есть искусственно состаренное (окис-
ленное, ослабленное, ржавое, обугленное) искрящееся болтовое сило-
вое контактное соединение. При прохождении тока нагрузки через 
него возникает непроизвольное искрение, приводящее к нагреву кон-
тактного соединения. Температура измеряется термопарой медь-
константан диаметром провода 0,1 мм, с двумя спаями – горячим и 
холодным, для увеличения точности измерений. 
Так как в объектах жилого сектора применяются различные виды 
розеток, выключателей, автоматов с разной массой болтовых силовых 
контактных соединений, то для проведения эксперимента по опреде-
лению температуры потребовалось определить усредненную массу 
силового контактного соединения. Был проведен анализ наиболее час-
то используемых в быту розеток, выключателей и автоматов как оте-
чественного, так и зарубежного производства, а также всевозможных 
скруток силовых проводников в распределительных коробках (рис.2). 
Усредненная масса болтового силового контактного соединения соста-
вила m = 4,2 г. 
На основании экспериментальных данных построен график зави-
симости температуры от времени нагрева искрящегося силового кон-
тактного соединения до 400 оС при различной мощности нагрузки 
(рис.3). Пунктиром на графике обозначены Тс некоторых наиболее 
используемых при отделке помещений материалов. 
Эксперимент показал, что при нагрузках от 800 до 1350 Вт про-
исходило расплавление силового алюминиевого проводника сечением 
1,5 мм2 с температурой плавления 660,1 оС. А так как корпуса совре-
менных розеток, выключателей и распределительных коробок изго-
тавливаются из фенолоформальдегидной смолы с Тс = 462 оС – их воз-
горание неминуемо. 
Таким образом, существует необходимость создания защиты, 
способной реагировать на искрящиеся нагретые силовые контактные 
соединения электрической сети. 
В ДонНТУ разработана схема и изготовлен опытный образец уст-
ройства защиты (рис.4), реагирующей на ослабленные и опасно ис-
крящиеся контактные соединения силовой электрической сети [7, 8]. 
Для повышения эффективности предлагаемой защиты она встраивает-
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ся в серийно выпускаемые устройства защитного отключения (УЗО) 
[2]. 
 
 
 
Рис.2 – Массы наиболее часто используемых в быту розеток, выключателей,  
автоматов и скруток силовых проводников в распределительных коробках 
 
Защита (рис.4) работает следующим образом. При появлении вы-
сокочастотных колебаний в рабочем токе нагрузки промышленной 
частоты 50 Гц (рис.5), инициированных ослабленным, опасно нагретым, 
искрящимся контактным соединением, сигнал снимается при помощи 
трансформаторов тока 1,2. Магнитопроводы трансформаторов тока 
охватывают фазные проводники (А, В, С). Далее сигнал тока промыш-
ленной частоты 50 Гц с входящими в него высокочастотными колеба-
ниями подается на усилитель 3. После усиления сигнал поступает на 
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высокочастотный фильтр 4 с коэффициентом передачи - 60 Дб для 
тока промышленной частоты 50 Гц, что позволяет эффективно отстро-
иться от воздействия на исполнительные органы устройства для за-
щитного отключения сети рабочего тока нагрузки промышленной час-
тоты  50 Гц. 
 
 
 
Рис.3 – Зависимость температуры от времени нагрева искрящегося силового  
контактного соединения до 400 оС 
 
 
 
Рис.4 – Защита, реагирующая на искрение ослабленного силового контактного  
соединения в электрической сети, встроенная в серийно выпускаемое УЗО 
 Научно-технический сборник №95
 
 
378
 
а                                                                       б  
Рис.5 – Осциллограммы токов частотой 50Гц (5В/дел, 5мс/дел, делитель 1:30) при:  
а – хорошем контактном соединении; б – ослабленном опасно искрящемся силовом 
контактном соединении. 
Отфильтрованные высокочастотные колебания подаются на вы-
сокочастотный усилитель 5, где усиливаются для поднятия чувстви-
тельности устройства. Усиленный высокочастотный сигнал поступает 
на детекторно-селекторное устройство 6, где формируются единичные 
дискретные логические сигналы, поступающие на блок автоселекции 
высокочастотных сигналов 7, состоящий из триггера и компаратора. С 
блока автоселекции высокочастотных сигналов отобранные единичные 
дискретные логические сигналы поступают на элемент ИЛИ 8, а через 
него сигнал поступает на систему автоматического отключения 9, что 
приводит к отключению защищаемой электрической сети объектов 
бытового сектора. 
Также сигнал на срабатывание системы автоматического отклю-
чения 9 может прийти с дифференциального трансформатора тока, 
охватывающего все фазные проводники 10, через элемент ИЛИ 8, что 
тоже приводит к отключению защищаемой электрической сети объек-
тов бытового сектора. 
Таким образом, проведен анализ факторов, влияющих на возго-
рание изоляции проводки электрических сетей напряжением 0,4 кВ. 
Построена зависимость температуры от времени нагрева искрящегося 
силового контактного соединения до температуры воспламенения от-
делочных материалов помещений при различных мощностях нагрузки. 
Предложен один из возможных вариантов защиты, реагирующей на 
появление ослабленных искрящихся и опасно нагретых силовых кон-
тактных соединений в электрических сетях объектов жилого сектора. 
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Электромагнитная совместимость тяговой подстанции постоян-
ного тока с нагрузкой и смежными электроустановками ухудшается 
при эксплуатации электрического подвижного состава с импульсными 
преобразователями [1], которые генерируют в контактную сеть не-
свойственные ей гармонические составляющие. Дальнейшее развитие 
подвижного состава с импульсным регулированием ставит задачу ис-
следования влияния его работы на величину эквивалентного мешаю-
щего напряжения в контактной сети. Указанная задача усложняется 
тем, что на одном участке тяговой сети, питаемом смежными подстан-
циями, могут работать несколько электровозов с импульсными преоб-
разователями [2].  
Рассмотрению вопроса электромагнитной совместимости под-
вижного состава с импульсным регулированием и тяговой сети посвя-
щен ряд работ [2-4]. Так, в [2] приводятся результаты теоретических и 
экспериментальных исследований влияния локомотивов с тиристор-
